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1. SAKERHETSFORESKRIFTER

1.1 Allmén information
« Las foljande sakerhetsanvisningar noga
innan du installerar, genomfér underhall ————

av eller justerar bufferttanken.
«  Personskador eller materiella skador kan

uppstd om produkten inte installeras eller \ (
anvands pa avsett satt. I
e Forvara den har handboken och andra 8
relevanta dokument latt tillgangliga for
framtida bruk. ( )

«  Tillverkaren forutsatter att slutanvandaren
foljer de sdkerhetsforeskrifter och drift-
och underhallsanvisningar som medfdljer,
tillsammans med instruktionerna i instal-
lationshandboken och de relevanta stan-
darder och bestédmmelser som galler vid
installationsdatum.

Symboler som anvands i denna handbok:

/\ VARNING Kan orsaka allvarliga personskador eller dédsfall

/\ FORSIKTIGHET | Kan orsaka mindre eller méattliga personskador eller materiella skador

%) GOR INTE

(1] SKA GORAS

| 0 | Forvara dokumentet pa en lamplig plats dar det ar atkomligt for framtida referens.




1.2 Sédkerhetsforeskrifter for anviandare

/\ VARNINGAR

Apparaten far anvandas av barn aldre an 8 ar, aldre personer och personer med nedsatt fy-
sisk, sensorisk eller mental formaga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, under
forutsattning att dessa personer 6vervakas eller har fatt anvisningar om saker anvandning av
apparaten och ar medvetna om de potentiella riskerna.

Barn far inte leka med apparaten.

Barn far inte rengora eller utféra underhall pa apparaten utan dvervakning.

Installationen ska utféras av behorig personal i enlighet med géllande bestdmmelser och enligt
tillverkarens anvisningar.

| ett slutet trycksatt system &r det nodvandigt att installera en sékerhetsventil (medfdljer inte)
i systemet med ett nominellt tryck pad max. 0,3 MPa (3 bar) (se etiketten), vilket forhindrar att
trycket i bufferten hojs med mer an 0,1 MPa (1 bar) 6ver det nominella trycket.

Sakerhetsventilens utlopp ska installeras nedat och pa en plats dar det inte riskerar att frysa.

Om sakerhetsventilen ska fungera korrekt maste anvandaren genomféra regelbundna kon-
troller (min. 1 gang/ar) for att avlagsna kalk och se till att sékerhetsventilen inte &r blockerad.

Installera inte en stoppventil mellan bufferten och sakerhetsventilen.

Om systemet maste stangas av ska bufferttanken témmas pa eventuellt vatten for att forhindra
frysning.

C|® 0S8 & & O P>

Forsok inte atgarda nagra fel pa bufferttanken sjalv. Kontakta narmaste auktoriserade service-
tekniker.




2. PRODUKTBESKRIVNING

2.1 Produkt-ID

Identifikationsuppgifter for produkten finns pa
produktens markplat. Markplaten innehaller infor-
mation om produkten enligt EN 12897:2016 samt
annan anvandbar information. Mer information
finns i produktens forsakran om Gverensstammel-
se pa tillverkarens webbplats.

Produkten ar konstruerad och tillverkad i enlighet
med foljande:

* Tryckkarlsstandarden EN 12897:2016
Tillverkaren &r certifierad enligt foljande standar-
der:

« Svetskvalitet EN ISO 3834-2
« Kvalitet 1SO 9001

- Miljé ISO 14001

* Arbetsmiljo ISO 45001

2.4 Tekniska data

2.2 Avsedd anvindning
Produkten ar utformad for att anvandas som buf-
ferttank for bade varme- och kylsystem.

2.3 CE-madrkning

Ce

CE-mérkningen visar att produkten uppfyller rele-
vanta direktiv. Mer information finns i produktens
forsakran om Overensstammelse pa tillverkarens
webbplats.

Produkten uppfyller féljande direktiv:
« Tryckkéarlsdirektivet PED 2014/68/EU

De sakerhetsventiler som anvands maste vara
CE-mérkta och uppfylla PED 2014/68/EU.

Kapacitet | Vikt | DiaxH6jd |Fraktvol.| Termostat- | Volym | Uppvédrm- (Varme-
Produktnr.: | Produktkod: personer | kg. mm. m* | instéllning | 40°C | ningstid At | forlust
oC 65 °C w
8000482 |ACCU - A50 - 17 | 2435x626 | 0,18 - - - 35
8000484 |ACCU - A100 - 28 | @435x1166 | 0,27 - - - 55
2,5 ErP-data — Tekniskt datablad
ErP- Termostat- |Varme- q
Varumarke Modellnr. Modellnamn ErP-_ klass- o instéllning | forlust LR
profil i kWh/a oc W volym L
OSO Hotwater AS | 8000482 |ACCU - A50 - B - - 35 48
OSO Hotwater AS | 8000484 |ACCU - A100 - C - - 55 100

Direktiv: 2010/30/EU  Foérordning: EU 812/2013

| Direktiv: 2009/125/EG

Férordning: EU 814/2013

Varmeforlust testad enl. standard: EN 12897: 2015




3. INSTALLATIONSANVISNINGAR

3.1 Produkter som omfattas av dessa instruk-
tioner

8000482  Accu - A50

8000484  Accu - A100

3.2 Ingar i leveransen

Refnr. | Antal |Beskrivning

Bufferttank med sensorfaste
Manual (detta dokument)
Sakerhetsventil (medféljer)
Vaggfaste i rostfritt stal (medféljer)
1-tums massingsplugg med o-ring
(medfdljer)

Ul | RN N =
[ ST PN N N BN

3.2.1 Reservdelslista

Ref nr. | Artikelnr. | Beskrivning

3 | 8405007 |SV-381, 3 bar - @15 x 1/2"M sakerhetsv.
5 514177 |1-tums massingsplugg med o-ring M

3.3 Produktens matt
Alla matt i mm.

Produkt A B C D "]
ACCU - A50 626 | 428 | 198 | 102 | 430
ACCU - A100 175 | 962 | 192 96 | 430

Tolerans +/-5 mm

3.3.1 Leverans

Produkten ska transporteras forsiktigt i sin for-
packning enligt bilden. Anvand forpackningens
handtag.

/N FORSIKTIGHET
Roérandar, ventiler och liknande far inte anvan-
das for att lyfta produkten eftersom det kan leda
till fel pa produkten.




3.4 Krav pa installationsplatsen och tankens placering

/\ FORSIKTIGHET

1) Produkten ska placeras i ett rum med avlopp for att forhindra skador om vatten lacker ut
fradn produkten.
@ | Produkten ska placeras pa en torr och permanent frostfri plats.
1) Produkten ska placeras pa ett golv eller en védgg som ar lamplig for produktens totalvikt nar
den ar i drift. Se tabellen pa sidan 5. Vaggfaste medfoljer.
1) Produkten maste ha fritt utrymme for service pa 40 cm framfor enheten/10 cm ovanfor den
Ovre anslutningen.
@ | Produkten ska vara littillganglig for service och underhall.
i
Min. Min. 10 cm
45 cm

Min. 40 cm

Min.
40 cm

3.4.1 Installation av temperatursensor

Produkten &r utrustad med ett temperatursensorfaste

som majliggor installation av en temperatursensor pa

6 eller 8 mm. Fér att installera temperatursensorn, folj

instruktionerna nedan.

1. Ta bort temperatursensorfastet (A) fran
tankkroppen genom att greppa det och dra rakt
ut.

2. Sétt in temperatursensorn (B) ordentligt i de
lampliga sparen i sensorfastet och placera
temperatursensorkabeln i kabelfacket (D). En
8 mm sensor (visas) passar i de Gvre sparen
(C) medan en 6 mm sensor passar i det undre
sparet (E).

3. Satt tillbaka sensorfastet i tankkroppen och se
till att fastet satts in helt for att upprétta korrekt
kontakt mellan sensorn och tankens inneryta
i rostfritt stal. Kontrollera att sensorkabeln ar
korrekt placerad i kabelfacket (D) for att undvika
eventuella skador pa kabeln.




3.5 Rorinstallation

Produkten &r konstruerad for permanent anslut-
ning till vdrmesystemet, max. tryck 3 bar/0,3 MPa.

J

Anvéand godkanda ror av rétt storlek vid installa-

tionen. Relevanta standarder och bestdmmelser

maste foljas.
Nr. Matt Beskrivning av anslutningen
1 |1/2-tums BSPP hona |Luftning (pluggad) El [ } 3l
2 |1-tums BSPP hona | Flédes-/returanslutning dvre 4
3 |1-tums BSPP hona Fl6des-/returanslutning nedre
4 |1/4-tums BSPP hona | Sékerhetsventil/aviopp

3.5.1 Anslutning av rér och pluggar

A) Anslut ror av [amplig storlek till de anslut-
ningar som visas (2 och 3) och applicera
[ampligt tatningsmedel.

B) Oanvénda anslutningar maste vara or-
dentligt pluggade. Anvand de med-
foljande 1-tums massingspluggarna.
Se till att o-ringen (6) sitter ratt placerad i
sparet for o-ringens (5) innan monteringen. U

C) Montera sakerhetsventilen pa tomningsan-
slutningen (4).

5]
3.5.2 Momentinstéllningar
Komponent Vridmoment
Luftningsplugg —1/2-tums 5 Nm (+/-1-handkraft)
Sakerhetsventil - 15 mm. 6 Nm (+/-1)
Massingsplugg — 1-tums 40 Nm (+/-5)

3.5.3 Monteringsanvisningar

/\ FORSIKTIGHET

1) Produkten ska placeras i ett rum med avlopp for att forhindra skador om vatten lacker ut
fran produkten. Produkten ska placeras i en permanent frostfri miljo.

1) Produkten ska stéllas in vagratt och lodrétt pa golv eller vagg som &r lampligt for produktens
totalvikt ndr den &r i drift. Se méarkplaten.

Produkten maste ha fritt utrymme for service pa 40 cm framfér enheten/10 cm ovanfor den
Ovre anslutningen.




4. FORSTA DRIFTSATTNING

4.1 Pafylining av vatten

Kontrollera forst att alla ror ar korrekt anslutna.

Gor sedan foljande:

A) Lufta systemet, helst vid den hogsta punkten.

B) Oppna vattentillfdrseln till produkten. Nar
vattnet flodar ut ur luftningen ar systemet fullt.

4.2 Kontrollpunkter

A) Kontrollera att alla roranslutningar till/fran
produkten ar tata och inte lacker.

B) Kontrollera att produkten star/hanger jamnt
vertikalt och horisontellt.

4.3 Tomning

/\ VARNING

Vattentemperaturen i produkten ar hdg och kan
orsaka skallning. Var sarskilt forsiktig nar du tom-
mer produkten.

A) Koppla bort stromforsorjningen.

B) Stang av vattentillforseln.

C) Oppna luftningsanslutningen (1). Lat den
vara 6ppen under témningen (férhindrar
vakuum).

D) Produkten toms via sakerhetsventilen (2)
genom att vrida ratten moturs tills ventilen
star oppen.

Stang sakerhetsventilen (2) efter tdomningen
ved att vrida ratten vidare moturs tills venti-
len stangs.

E) Sténg luftningsanslutningen (1).

4.4 Gverlamning till slutanvandaren

INSTALLATOREN MASTE:
Informera slutanvandaren om sdkerhets- och
underhallsanvisningarna.

Informera slutanvéndaren om instéliningar och
témning av produkten.

Overlamna den har installationshandbok till
slutanvandaren.

Ange kontaktuppgifter pa produktens markplat.
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5. GARANTIVILLKOR

1. Omfattning

Distributoren garanterar under 2 ar fran in-
kdpsdatum att produkten: i) uppfyller specifi-
kationerna och ii) ar fri fran defekter avseende
material och tillverkning enligt nedanstaende
villkor.

Garantin géller endast for produkter som képs
av en konsument, som har installerats for pri-
vat bruk och som har salts av distributoren el-
ler en utsedd aterforsaljare som ursprungligen
kopt produkterna av distributoren.

Garantin géller inte fér produkter som kdps av
foretag eller for produkter som har installerats
for kommersiellt bruk. Dessa omfattas endast
av obligatoriska lagstadgade bestdammelser.
De villkor och begrénsningar som anges nedan
ska galla.

2. Omfattning

Om en defekt uppstar och ett giltigt ansprak
erhdlls inom den lagstadgade garantiperio-
den, ska distributoren enligt eget gottfinnande
och i den utstrackning det ar tillatet enligt lag
antingen: i) reparera defekten, eller Il) ersatta
produkten med en produkt som &r identisk el-
ler liknande i funktion eller Ill) aterbetala ko-
pesumman.

Alla utbytta produkter eller komponenter blir
distributérens juridiska egendom. Giltiga an-
sprak eller servicearenden forlanger inte den
ursprungliga garantin. Ersattningsprodukter
eller ersattningsdelar medfor ingen ny garanti.

3. Villkor

Garantin galler endast om de villkor som anges

nedan ar helt uppfylida:

Produkten har installerats av en profes-
sionell installator i enlighet med instruk-
tionerna i installationshandboken och alla
relevanta foreskrifter och bestammelser
som galler vid tidpunkten for installatio-
nen.

*  Produkten har inte modifierats pa nagot
satt, manipulerats eller utsatts for miss-
bruk och inga fabriksmonterade delar har
tagits bort i samband med otilldtna repa-
rationer eller byten.

» All desinfektion har utforts utan att pro-
dukten pa nagot satt har paverkats. Pro-

dukten ska isoleras fran all klorering av
systemet.

«  Service och/eller reparationer ska utforas
enligt installationshandboken och alla re-
levanta féreskrifter. Eventuella reservdelar
som anvands ska vara originalreservdelar
som tillhandahalls av distributoren.

«  Kostnader fran tredje part i samband med
eventuella ansprak ska vara godkanda
skriftligen i férvag av distributéren.

»  Inkopsfakturan och/eller installations- och
servicefakturan, ett vattenprov och den
defekta produkten ska goras tillgangliga
for distributoren pa begaran.

Underlatenhet att folja dessa instruktioner och
villkor kan leda till produktfel och att vatten
lacker ut fran produkten.

4. Begransningar

Garantin omfattar inte:

«  Eventuella fel eller kostnader som uppstar
pa grund av felaktig installation, felaktig
anvandning, avsaknad av regelbundet
underhall i enlighet med installations-
handboken, férsummelse, oavsiktlig eller
uppsatlig skada, missbruk, eventuell and-
ring, manipulering eller reparation som
utfors av icke-behdriga personer samt
eventuella fel som uppstar pa grund av
manipulering eller borttagning av ndgon
fabriksmonterad sdkerhetskomponent el-
ler sakerhetsanordning.

«  Eventuella foljdskador eller indirekta for-
luster som orsakas av fel eller felfunktio-
ner hos produkten.

«  Eventuella rérledningar eller annan utrust-
ning som ansluts till produkten.

«  Effekter av frost, blixtnedslag, spannings-
variationer, brist pa vatten, torrkokning,
overtryck eller klorering.

«  Skador som uppstar under transporten.
Koparen ska informera transportéren om
sadana skador.

e Kostnader som uppstar om produkten
inte ar enkelt tillganglig for service.

Dessa garantier paverkar inte koparens lag-
stadgade réttigheter.



6. AVFALLSHANTERING

Information till anvindare om insamling och
avfallshantering av gammal utrustning:

6.1 Avfallshantering

De symboler som visas pa produkterna, férpack-
ningarna och/eller i medféljande dokument inne-
bar att begagnade elektriska och elektroniska
produkter inte bor blandas med hushallsavfall.

For korrekt hantering, atervinning och ateran-
vandning av gamla produkter bor du ta med dem
till tillampliga insamlingsplatser i enlighet med
nationell lagstiftning och direktiven 2002/96 EG
och 2006/66 EG.

Genom att avfallshantera dessa produkter pa ratt
satt hjalper du till att spara pa vardefulla resurser
och férebygga eventuella negativa effekter pa
manniskors hdlsa och miljén som annars skulle
kunna uppsta vid oléamplig avfallshantering.

Mer information om insamling och atervinning av
gamla produkter kan du f& genom att kontakta
din kommun, ditt renhallningsbolag eller forsalj-
ningsstéllet dar du képte produkten.

Pafoljder kan komma att tillampas for felaktig av-
fallshantering av produkten i enlighet med natio-
nell lagstiftning.

6.1.1 For féretagsanvéndare i EU:

Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrust-
ning kontaktar du din aterforsaljare eller leveran-
tor for mer information.

6.1.2. Information om avfallshantering i lander ut-
anfér EU

Dessa symboler dr endast giltiga inom EU. Om du
vill avfallshantera dessa féremal kontaktar du dina
lokala myndigheter eller din aterforsaljare for att
fa information om rétt avfallshanteringsmetod.

1
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